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Oll mal eru i millimetrum, nema annad sé tekid fram.
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VERKHEITI: Boéavik 32 TEIK;I.IBUS/IER:
800 Selfoss

VERKHLUTI: . J AFA:
Adaluppdraettir UTGA%
Utlit og snid

Teiknad: ‘ ‘ Bladstaerd: AD ‘

Jodis Asta Gisladéttir kt.250775-4239

Honnudur: Sambpykkt:

Dagsetning:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Beonk lrersen 13/10/22
Honnunarstjodri: Sampykkt: Frumutgafa:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Bend lrecsen 13/10/22

Bent Larsen Frédason

VERKNR:
. | r 21-172
LARSEN @ Byggingafraedingur B.Sc
HONNUN 0G RABGJOF Simi 844-7699 MKV: ]
tolvupdstur: bent@larsenhr.is 1:100
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Grunnmynd ) " "
1:100 y Boodavik 32 M2(bruttd) M3(brattd)
0101  ibud 168,3 m2 494,8 m3
0102 Bilageymsla 58,5 m? 172,0 m3
0103  Pakrymi 226,8 m2 222,3 m3
0104  Skyggni 13,7 m? -
Botnplata 223,1 m2 44,6 m3
Heildar steerd: 226,8 m2 933,7 m2
(sja skraningartoflu)
Flatarmal 160ar samtals 960,0 m2
Nytingahlutfall 0,27
Bilastaedi 3

Byggingarlysing:

Um er ad reeda einbylishis med bilageymslu & einni haed a 16dinni Bodavik 32,
800 Selfoss.

Lnr. 232750.

Almenn efni og ger®:

Sokklar eru stadsteyptir og einangradir ad innan med 75mm plasteinangrun.
Golfplata er stadsteypt, einangrud og med isteyptum golfhita.

Utveggir eru gerdir Ur timbri. Utan & timburgrind kemur 9 mm krossvidur. Utan &
utveggjagrind kemur loftreest liggjandi baruklaedning hvit ad lit sem er brotin upp
me0 standandi timburklaedningu i innskotum svartri ad lit. Loftraest bil undir
kleedningu skal ad lagmarki vera 20mm til ad tryggja neega loftun og hindra
rakasdfnun. Setja skal misanet ad nedan allan Gthringinn. Einangrun Utveggja er
150 mm steinull. Ad innan kemur rakavarnalag, raflagnagrind og klaedning i flokki
2 i ibud, en i bilageymslu skal klaedning vera i flokki 1.

Pak er hefdbundid nidurtekid kraftsperrupak med 18° pakhalla. Ofan a sperrur
kemur bordakleedning pakpappi og ad lokum barujarn, svart ad lit. Pak er
einangrad med 200mm pakull. Undir sperrur kemur rakavarnalag, raflagnagrind
og loftakleedning i flokki 2, i bilageymslu skal vera klaedning i flokki 1.

Gluggar og hurdir eru Ur al/timbri svartir ad lit, gler i gluggum er tvéfalt K-
einangrunargler.

Tvofalt samlimt 6ryggisgler er i golfsidum gluggum/hurdum, sem og 6llum
gluggum/hurdum sem eru allt ad 600mm fra goélfi.

Allar Gtihurdir (hurdaflekar) eru 900 mm ad breidd.

Allar innihurdir (hurdaflekar) eru 800 mm ad breidd.

Innveqaqir:
Léttir innveggir eru bygg®ir Ur blikkstodum, einangradir med 50mm einangrun og

sidan kleeddir med 2x13mm gipsi beggja vegna. Allir innveggir skulu standast
hljookréfur ad lagmarki i flokk C samkvaemt IST 45:2016.

Brunamdl:

Husid er i notkunarflokki 3.

| hasinu skulu vera handsldkkviteeki af vidurkenndri gerd, baedi i ibud og
bilageymsiu.

Vid val og stadsetningu a handsldkkvitaekjum ma leita radgjafar hja
slokkvidlidsstjora og hafa ber hlidsjon af leidbeiningum og reglum
Mannvirkjastofnunar. Handslkkviteeki skulu vera i samraemi vid IST-ENS.
Reykskynjarar skulu vera minnst 1 stk fyrir 80m?2 skv. reglugerd. Honnudur gerir
rad fyrir fjdlda samkvaemt grunnmynd.

Bjorgunarop eru Ur hverju svefnherbergi.

Flottaleidir Ur husinu ma sja & grunnmynd.

Brunaveggur El 60 skal vera milli bilageymslu og ibuda med EI2 30-CS200 hurd.
Brunaveggur A-EI60 skal vera stadsettur bakvid eldsteedi og skal fjarlaegd
eldstaedis vera i pad minnsta 100mm fra vegg. Fragangur eldsteedis skal
samraemast leidbeiningum fra mannvirkjastofnun. Grein 9.6.5 112/2012.
Reykhafur skal gerdur i samraemi vid IST EN 1443, IST EN 15287-1 eda IST EN
15287-2. bPversnid reykops skal akvarda eftir IST EN 13384-1,13384-2 og

13384-3. Fara skal eftir leidbeiningabladi 192.BR1 i byggingareglugerd 441-1998.

Lagnir:

Frarennslislagnir eru lagdar i j6rdu og undir botnpldtu og tengjast fraveitukerfi
beejarins.

Neysluvatnslagnir eru lagdar undir botnplétu, i botnpldtu og i veggi (rér i ror).
Golfhiti er lagdur i botnplétu.

Hus er hitad upp med hitaveitu.

Golfnidurfoll verda i 6llum votrymum, sja grunnmynd.

Gera skal rad fyrir tengibunadi fyrir hledslu rafbila skv. gr.6.7.1 i
byggingareglugerd med dordnum breytingum.

Oll rymi eru ymist loftreest um opnanleg f6g, hurdir eda med vélraenni viftu, sja
nanar & grunnmynd.

Krofur skv. byggingarreglugerd 112/2012, grein 10.2.5

Utsog ur eldhdsi ibudar: 301/s.

Utsog ar badherbergi ibudar: 15 I/s.

Utsog ar minni snyrtingu: 10 I/s.

Utsog Ur pvottaherbergi ibtdar: 20 I/s.

L6d og umhverfi:

Fragangur l6dar skal gerdur i samradi vid l16darhafa adliggjandi 16da.

3 bilasteedi eru a bilaplani.

3 sorptunnu i skyli eda fjoldi i samraemi vid reglur sveitarfélagsins.

Heitur pottur skal vera med leesanlegu loki til 2d hylja hann sé hann ekki i notkun
til varnar slysum. Einnig skal barmur potts vera i a.m.k 0,40 m haed yfir
gbngusveedi hans.

Annad:
Uppfylitar eru kréfur vardandi kélnunartélur og einangrun einstakra
byggingarhluta U-gildi:

UTREIKN.TOLUR KROFUR
Byggingarhlutar W/m2 K
Utveggir 0,27 (150 mm steinull) 0,30
Pak 0,20 (200 mm pakull) 0,20
Golf 0,25 (100 mm plasteinangrun) 0,30
Gluggar (k-gler) 1,90 (Tvofalt k-gler) 2,00
Hurdir 1,20 3,00

Skyringar.

<§H:n:| Utgangur
:I@:I Rymingarleid
@ Reykskynjari

LR Loftraesting

VLR Vélreen loftreesting

HS Hands|dkkvitaeki

GN Nidurfall

GSN Gegnumstreymisnidurfall

HO Handklaedaofn

BO Bjérgunarop

oG Oryggisgler

HL Hledslustdo fyrir rafbila

K: 00,00 Golfkoti & fragengid golf

Inntok Inntdk fyrir hitaveitu, vatnsveitu,
rafmagn og sima

01 Matshluti

REI/ El Brunamotstada veggja / hurda

Byggingareitur
Byggingareitur bundin lina

Léodarmork

Oll mal eru i millimetrum, nema annad sé tekid fram.

‘Nr. H Breyting

H Dagsetning H Yfirfarid

VERKHEITI: p TEIKNINUMER:
Bodavik 32 101
800 Selfoss
VERKHLUTI: . UTGAFA:
Adaluppdraettir IX
Grunnmynd og byggingarlysing
Teiknad: Bladsteerd: A2
Jodis Asta Gisladottir kt.250775-4239
Hénnudur: Sampykkt: Dagsetning:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Rend- lrecsen 13/10/22
Honnunarstjodri: Sampykkt: Frumutgafa:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Bend lrecsen 13/10/22
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Skréninganaﬂa:'ﬁnﬁaﬂk 32, 800 Selfoss

Afst6dumynd
1:500

Mal i metrum

Skrasetjari: Jaodis Asta Gisladattir

Mumém: 5.00

LElm:ieignElnilmlar:r 232750 Kennitala: 250775-4239
Matshlutanimer: " 01 Dags.:"13.10.2022
Uppskipting og lysing Steerdir
] o1 02 03 D4 D5 D5M D& o7 08 D9 D10a D10k 011 012 D13 D14 D15
Lokun Rewmi Motkun Hifud- Eignar- Botn flatur Milliflatur Stigar Op Brottoflotur Brotto flotur Salarhesd Salarhasd Brotto Mettoflatur Birt flatarmal Reiknitala Skipta-
heed-roa texti flokkun hald m m . m m . e zh=18 min max _rimmalm® m me _skiptarimmals  rdmmal m®
Matshluti 4536 0.0 0.0 0.0 2268 207.0 9337 201.8 2268 £93.292
Botn 44 6
r 01 1.’Hﬂ§ﬂ- 4536 0.0 0.0 0.0 226.8 207.0 8891 201.8 2268
A o Ibad I F o 166.3 168.3 294 294 494 8 1505 168.3 2.94 442 470
A T o102 Bilageymsla B v hE.h 5B.5 294 294 172.0 51.3 f8.5 294 160 822
A ¥ 0103 bPakrymi W T 2268 207.0 0.00 1.95 2223
B ¥ 0104 Skygagni U F 010 13.7 13.7
Athugasemdir
Sameignir sumra
Eignar- Motkun - MNotkun Reikni-
hald texdi eignarhald texdti regla Eignarhlutur
Skiptarammal
Séreign
Eignar- Motkun Birt flatarmal me an Séreign og
hald texti m sameignar sameign m*
¥ 0101 ibiid 168.3 442470 442470
T @102 Bilageymsla hB.A 150.822| 150 822
Alls 226.8 593.292; 593.292

Oll mal eru i millimetrum, nema annad sé tekid fram.

‘Nr. H Breyting

H Dagsetning H Yfirfarid

VERKHEITI: p TEIKNINUMER:
Bodavik 32 102
800 Selfoss

VERKHLUTI: . UTGAFA:
Adaluppdraettir IX
Afstddumynd og skraningartafla

Teiknad: Bladsteerd: A2

Jadis Asta Gisladottir kt.250775-4239

Hénnudur: Sampykkt: Dagsetning:

Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Rend- lrersen 13/10/22

Honnunarstjodri: Sampykkt: Frumutgafa:

Bent Larsen Frodason kt.141177-3469 Bord  lrecsen 13/10/22
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Simi 844-7699
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MKV 4500




Béruklaedning

Pakpappi
Bordaklaedning

Loftunarrér samkvaemt Gtreikningum verk/taeknifraedings
Krossvidur kemur upp & milli sperra og pétt med kitti
Blikk (eda al) flasning yfir pakrennu

Vindskeid

20 mm loftras

25x95 mm snidsagad, skrufast i bordakleedningu
20 mm fra loftunarréri

Péttkleedd undirklzedning

Blikk (eda al) flasning
Tréd
Rakavarnarlag kittad vid glugga

Blikk (eda &l) vatnsbretti
Tréd
Rakavarnarlag kittad vid glugga

Béruklaedning

28mm lekta, loftunargrind

9mm gufuopinn krossvidur

145mm steinull

Rakavarnarlag

Raflagnagrind

Plétukleedning

Aerofil pulsa eda illmod bordi undir fétstykki
Musanet

DY
—— 200mm pakull med vindpappa
Rakavarnarlag
Raflagnagrind
Z Plétukleedning
- -
:‘>< A
q
q
X
¢
d
- K
q Golfefni
q Steypt golfplata
— 100 mm einangrunarplast 16 kg/m?
— 75 mm einangrunarplast 16 kg/m?
o [}
J
*
Ne.
LN

Loorétt deili i utvegg
1:20

Béruklaedning

Pakpappi
Bordaklaedning —
FaVal aVa FaVal FaX

12.5 mm gips 600 mm fra vegg —I

3x12.5 mm gips

Eldvarnakitti ofan og
nedan viod rakasperru

N AN

200mm pakull med vindpappa — L 5 i
fest me0d raflagnagrind c/c 200 Pl6tuklzooning
Rakavarnarlag
Raflagnagrind ~——
12.5 mm gips
2x12.5 mm gips
100 mm steinull )

Bilskarsgélf fbudargolf

EI60 brunahdlfun

Oheimilt er ad gata klaedningu i bilskir eins og
med lagnaleidum til ad tryggja EI60
brunapéttleika. Ef nota skal vegg/raflagnagrind
fyrir innbyggdar raflagnir pa parf ad notast vid
eldvarnaddsir sem ryra ekki brunahélfun

Oll samskeyti, innhorn og thorn skal pétta med
eldpolnu kitti svo ekki verdi reyksmit.

12.5mm gips
Raflagnagrind
2x12.5 mm gips eda
16 mm spénaplata

Asfalt pappi undir fotstykki
Steypt golfplata
— 100 mm 16kg/m? einangrunarplast

o o lo o

/1»

Loorétt snid i millivegg (fétstykki)
milli ibudar og bilageymslu EI60

Oll mal eru i millimetrum, nema annad sé tekid fram.

Nr. H Breyting H Dagsetning H Yfirfarid

VERKHEITI:

Bodavik 32

TEIKNINUMER:

103

800 Selfoss
VERKHLUTI: . UTGAFA:
Adaluppdraettir N
Deili
Teiknad: Bladsteerd: A2
Jodis Asta Gisladottir kt.250775-4239
Hénnudur: Sampykkt: Dagsetning:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Benk lrecsen 13/10/22
Honnunarstjodri: Sampykkt: Frumutgafa:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Bend lrecsen 13/10/22
Bent Larsen Frédason VERKNR: 21-172
LARSEN @ Byggingafraedingur B.Sc
HONNUN 0G RABGJOF Simi 844-7699 MKV: ]
tolvupdstur: bent@larsenhr.is 1:20
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Oll mal eru i millimetrum, nema annad sé tekid fram.

‘Nr. H Breyting

H Dagsetning H Yfirfarid

VERKHEITI: p TEIKNINUMER:
Bodavik 32 300
800 Selfoss
VERKHLUTI: . UTGAFA:
Adaluppdraettir IX
Grunnmynd (gluggar og hurdir)
Teiknad: Bladsteerd: A2
Jodis Asta Gisladottir kt.250775-4239
Hénnudur: Sampykkt: Dagsetning:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Rend- lrecsen 13/10/22
Honnunarstjodri: Sampykkt: Frumutgafa:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Bend lrecsen 13/10/22
Bent Larsen Frédason VERKNR: 21-172
LARSEN @ Byggingafraedingur B.Sc
HONNUN OG RADGJOF Simi 844-7699 MKV: 150

tolvupdstur: bent@larsenhr.is




1000

G-1
2200 )
600 ) 1600 )
7 Pl \ /
\ |
o
\ / o |
\ / 2 |
\ / |
\ |
\ / \|
\ !
Gluggi 1 stk Gluggi 1 stk
G-6 G-7
) 600 900 )
o o/ \ /
3 N/ N\ /
N/
Gluggi 1 stk
o o
§ S
Oryggisgler
Gluggi 1 stk
H-3 H-4
. 1010 . ) 1010
EW 30 gler
o o
Spjald Oryggisgler

Gonguhurd geymslu 1 stk,

vinstri hur®, opnast ut

G-2
500

Gonguhurd badherbergi 1 stk,
haegri hurd, opnast Ut

G-3 G-4
1400 y y 1800
700 y 700 y y 700 y 1100

Breidd / ° \
bjérgunaropsins 3 \ /
skal vera /
minnst 0,60 m

o og haedin J

S minnst 0,60 m ) .

2 og skal Gluggi 2 stk
samanlégd haed
og breidd
gluggans ekki
vera minni en
1,5m."

Gluggi 4 stk
G-8
2200 y
7 H-1
1100 y 1100 y 1010
o
§ |j -
8
2
. . S
Oryggisgler Oryggisgler g
Gluggi 1 stk Anddyrishuro 1 stk,
vinstri hur®, opnast inn
H-5
y 3300
y 1100 y 1100 1100
8
&
Oryggisgler Oryggisgler Oryggisgler

Rennihurd 1 stk, haegri fleki
opnast til vinstri, séd innanfra

1300

2200

2200

1600

900

700

Breidd /

bjérgunaropsins
skal vera
minnst 0,60 m
og haedin
minnst 0,60 m
og skal /
samanldgd haed
og breidd '
gluggans ekki
vera minni en
1,5m."

Gluggi 1 stk

H-2
1010

Gler

Spjald

Gonguhurd bilageymslu 1 stk,
vinstri hur®, opnast inn

H-6
1010

Oryggisgler

Gonguhurd eldhusi 1 stk,
vinstri hur®, opnast Gt

ATH

Ef valdar eru hurdir med flé6tum préskuldi

skal minnka haed hurdar um 3 cm.

Oll mal eru i millimetrum, nema annad sé tekid fram.

‘Nr. H Breyting

H Dagsetning H Yfirfarid

VERKHEITI: p TEIKNINUMER:
Bodavik 32 301
800 Selfoss
VERKHLUTI: . UTGAFA:
Adaluppdraettir IX
Utlit (gluggar og hurdir)
Teiknad: Bladsteerd: A2
Jodis Asta Gisladottir kt.250775-4239
Hoénnudur: Sambpykkt: Dagsetning:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Rend- lrecsen 13/10/22
Honnunarstjodri: Sampykkt: Frumutgafa:
Bent Larsen Frédason kt.141177-3469 Bend lrecsen 13/10/22
Bent Larsen Frédason VERKNR: 21-172
LARSEN @ Byggingafraedingur B.Sc
HONNUN 0G RABGJOF Simi 844-7699 MKV: ]
tolvupdstur: bent@larsenhr.is 1:20




